Построение аналитической модели энергетической характеристики турбины  ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ by Попова, Ю. Б.
 66 
2. Г л е б о в, Э. С.  Применение нормативов в системе планирования и экономическо- 
го стимулирования электроэнергетического производства / Э. С. Глебов // Энергетик. – 
1989. – № 3. 
3. П о р я д о к  исчисления экономии топлива на электростанциях исходя из норматив-
ных энергетических характеристик и фактических режимов работы оборудования. – М.: 
Союзтехэнерго, 1987. 
4. П о л о ж е н и е  о пересмотре (разработке) энергетических характеристик оборудо-
вания и порядке определения нормативных удельных расходов топлива на энергопредприя-
тиях. П 34-70-012-87. – М.: Союзтехэнерго, 1987. 
5. Б а й р а ш е в с к и й, Б. А.  Анализ  теплопотерь  одиночного  теплопровода /  
Б. А. Байрашевский, В. А. Седнин, С. И. Абражевич // Энергетика… (Изв. высш. учеб. заве-
дений и энерг. объединений СНГ). – 2001. – № 5. 
6. Б а й р а ш е в с к и й, Б. А.  Анализ теплопотерь двухтрубного теплопровода и тепло-
сети в целом / Б. А. Байрашевский, В. А. Седнин, С. И. Абражевич // Энергетика… (Изв. 









ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТУРБИНЫ ПТ-35-90/10 ВИТЕБСКОЙ ТЭЦ 
 
Канд. техн. наук  ПОПОВА  Ю. Б. 
 
Белорусский национальный технический университет 
 
Основной характеристикой, определяющей экономичность работы теп-
лофикационных турбин на различных режимах, является расходная (или 
энергетическая) характеристика – зависимость расхода теплоты Q0 на вхо-
де в турбогенератор от его нагрузок. В общем случае расход теплоты на 
входе в турбогенератор является функцией многих переменных – электри-
ческой мощности, нагрузок регулируемых отборов, параметров свежего 
пара и пара отборов, давления в конденсаторе, режима работы схемы реге-
нерации и т. д. Поэтому построение энергетических характеристик тепло-
фикационных турбин представляет собой сложную задачу. Сложность ее 
повышается при условии применения такой характеристики в задачах оп-
тимизации. Решение таких задач в настоящее время является крайне акту-
альным, ведь оптимизация режимов работы ТЭЦ позволяет без дополни-
тельных капитальных вложений достигать значительной экономии топлив-
но-энергетических ресурсов. 
К энергетическим характеристикам (ЭХ), используемым в задачах оп-
тимизации, предъявляется ряд требований, которым они должны удовле-
творять [1]: 
 физическая реальность ЭХ, т. е. правильное отображение характера 
изменения Q0 при изменении нагрузки агрегата; 
 достаточная точность ЭХ, поскольку всевозможные упрощения могут 
сгладить эффект оптимизации; 
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 гибкость ЭХ, т. е. возможность учета изменений технического состоя-
ния турбины в процессе эксплуатации; 
 относительная простота метода представления и модели ЭХ, что поз-
волит уменьшить трудоемкость ее построения; 
 удобство использования ЭХ при решении задачи оптимизации, т. е. 
ЭХ должны быть представлены в аналитическом виде или в виде алгорит-
ма, поскольку графическое или табличное представление затрудняет при-
менение вычислительной техники. 
Целью данной работы является разработка методики построения анали-
тической модели энергетической характеристики теплофикационной тур-
бины ст. № 2 Витебской ТЭЦ, пригодной для решения оптимизационных 
задач. Построение характеристики происходит на основе исходной графи-
ческой нормативной энергетической характеристики (НЭХ), разработанной 
БЭРН. Соответствующий вид исходной НЭХ для турбины ПТ-35-90/10 Ви-
тебской ТЭЦ приведен на рис. 1. Поскольку в исходных данных в качестве 
единицы измерения теплоты использованы калории, в дальнейшем будем 






Рис. 1. График зависимости удельного расхода теплоты на выработку электроэнергии от 
мощности и отпуска теплоты в производственный и теплофикационные отборы турбины 
ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ 
 
Данная НЭХ турбины изображена в виде трех квадрантов. Верхний 
квадрант представляет собой зависимость удельного расхода теплоты qт от 
электрической мощности турбины N и нагрузки производственного отбора 



















   
























включении теплофикационного отбора необходимо пользоваться нижним 
и правым квадрантами и вводить соответствующие поправки. 
Чтение графической НЭХ ПТ-турбины, а также определение удельного 
расхода теплоты по заданным значениям Qп, Qт, N производятся согласно 
предлагаемой последовательности. 
Определяем фиктивное значение мощности N ф при Qт = 0 и постоянном 
расходе свежего пара по значению N (точка А). Для этого проводим вниз 
линию АВ до значения Qт (точка М). Из точки пересечения В проводим ли-
нию ВС, характеризующую повышение мощности за счет отключения  
Т-отбора, параллельно линиям повышения до пересечения с осью N. 
Из точки С проводим линию вертикально вверх до значения Qп и полу-
чаем точку D на линии ЕЕ . Ордината этой точки определяет значение фик-
тивного удельного расхода теплоты фтq  при мощности N
ф (точка С)  
и заданном значении Qп. 
3. Из точки О через точку В проводим луч до пересечения с линией SS  
(для данного графика линия является фиксированной). Отрезок SG в мас-
штабе определяет значение Qт/N. Из точки G по пути G – Н – К – L мето-
дом параллельного переноса значение Qт/N переносится на вспомогатель-
ное правое верхнее поле. 
4. Из точки Е параллельно вспомогательным линиям снижения удель-
ного расхода теплоты проводим линию ЕL до пересечения с КL. Ордината 
точки L определяет уточненное значение удельного расхода теплоты qт 
(точки F) при заданных N, Qп, Qт. 
Для применения данной НЭХ в оптимизационных задачах ее необхо-
димо формализовать, т. е. представить в аналитическом виде. Для этого 
автором предлагается рассматривать исходную графическую НЭХ в виде 
двух поверхностей 1–2–3–4–5 и 6–7–8–9–10. Тогда приведенный ниже ал-
горитм позволит для любого сочетания нагрузок Qп, Qт, N определить рас-
ход теплоты на турбину в свежем паре, если данный режим является допу-
стимым. 
1. Установить пределы изменения нагрузок турбоагрегата. В данном 
случае: Qп  [0; 110] Гкал/ч; Qт  [0; 40] Гкал/ч; N  [8;46] МВт. 
2. Определить зависимость максимально возможного значения тепло-
фикационного отбора от электрической нагрузки, т. е. Qтmax = f(N). Если: 
 N  [5; 16] МВт, то рассматривается линия 2–3, отражающая значения 
Qтmax. Как видно из приведенного выше графика, значения тепловой 
нагрузки будут возрастать; 
 N  (16; 39,5] МВт, то рассматривается линия 3–4. В данном случае 
Qтmax = 40 Гкал/ч на всем участке; 
 N  (39,5; 46] МВт, то рассматривается линия 4–5, отражающая зна-
чения Qтmax. Как видно из приведенного выше графика, значения тепловой 
нагрузки будут уменьшаться. 
3. Определить зависимость фиктивных значений электрической нагруз-
ки от действительной электрической нагрузки и теплофикационной, т. е. 
Nф = f(N, Qт). Для этого необходимо рассматривать поверхность 1–2–3–4–5. 
4. Определить зависимость минимально возможного значения произ-
водственного отбора от фиктивной электрической нагрузки, т. е. minпQ  =  
= f(Nф). Если: 
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 Nф  [8,2; 16,8] МВт, то рассматривается линия 6–7; 
 Nф  (16,8; 26,8] МВт, то рассматривается линия 7–8. В данном случае 
min
пQ  = 0 на всем участке; 
 Nф  (26,8; 34,8] МВт, то рассматривается линия 8–9 для Qп   
 [0; 35] Гкал/ч; 
 Nф  (34,8; 45] МВт, то рассматривается линия 8–9 для Qп   
 (35; 75] Гкал/ч. 
5. Определить зависимость максимально возможного значения произ-
водственного отбора от фиктивной электрической нагрузки, т. е. maxпQ  =  
= f(Nф). Если: 
 Nф  [8,2; 33,6] МВт, то рассматривается линия 6–10; 
 Nф  (33,6; 45] МВт, то рассматривается линия 10–9. 
6. Определить зависимость фиктивного значения удельного расхода 
теплоты от значений фиктивной электрической нагрузки и производствен-
ного отбора, т. е. тфq  = f(N
ф, Qп). Здесь необходимо учитывать, что 
т
фq    
 [1350; 2850] ккал/(кВт ч), а фN  [8; 45] МВт. 
7. Определить зависимость расхода свежего пара на турбину от значе-
ний фиктивной электрической нагрузки и отпуска теплоты в производ-
ственный отбор, т. е. D0 = f(Nф, Qп), учитывая, что D0  [70; 251] т/ч. Опре-
деление данной зависимости происходит по поверхности 6–7–8–9–10 (рас-
сматриваются линии D0) и является необходимым для отсечения 
запрещенных режимов. 
8. Определить зависимость расхода пара на входе в часть среднего дав-
ления (ЧСД) турбины от значений фиктивной электрической нагрузки и 
отпуска теплоты в производственный отбор, т. е. ЧСДвхD  = f(N
ф, Qп). Здесь 
необходимо учитывать, что ЧСДвхD   [25; 95] т/ч. Определение данной зави-
симости происходит по поверхности 6–7–8–9–10 (рассматриваются линии 
ЧСД
вхD ) и является необходимым для отсечения запрещенных режимов. 
9. Определить зависимость отношения Qт/N в масштабе (согласно п. 3 
описанной выше последовательности чтения графической НЭХ ПТ-тур- 
бины) от значений электрической и теплофикационной нагрузок, т. е.  
 = f(N, Qт). Определение данной зависимости происходит по поверхности 
1–2–3–4–5 (рассматриваются линии ЧСДвхD ) и является необходимым для 
отсечения запрещенных режимов. 
10. Определить зависимость удельного расхода теплоты от фиктивного 
удельного расхода теплоты и отношения Qт/N в масштабе полученного в 
предыдущем пункте алгоритма, т. е. qт = f(
т
фq , ). 
11. Определить расход теплоты по формуле 
 
0Q = Qп + Qт + qтN. 
 
Поскольку рассматриваемая НЭХ действительна только при номиналь-
ных значениях давлений в регулируемых отборах и конденсаторе (рп =  
= 10 кг/cм2; рт = 1,5 кг/cм2; рк = 0,05 кг/cм2), при отклонении хотя бы одно-
го из этих параметров необходимо скорректировать полученную аналити-
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ческую модель НЭХ. В [2, 3] подробно описаны алгоритмы таких коррек-
тировок, а также случаи полной либо частичной утилизации теплоты отра-
ботавшего пара за счет подогрева в конденсаторах сырой воды. Данные 
алгоритмы построены с использованием поправочных кривых и с неболь-
шими изменениями могут быть применены для корректировки аналитиче-
ской модели НЭХ турбины ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ. Однако следует 
отметить, что на Витебской ТЭЦ турбины работают в режиме ухудшенно-
го вакуума и конденсаторы охлаждаются сетевой водой. Тогда значение 
фактического давления в конденсаторе будет не задаваемой величиной, а 
определяемой по расходу сетевой воды Gcv через конденсатор и ее темпе-
ратуру tcv. Поэтому возможен следующий алгоритм расчета фактического 
давления фкр  в конденсаторе: 






QQ ,                                          (1) 
 
где qтф – удельный теплофикационный расход, который может быть рас-
считан по графической зависимости от электрической мощности турбины, 
ккал/(кВт∙ч). 
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где G0 – номинальный расход сетевой воды (принято по данным НЭХ тур-
бины 3000 м3/ч). 
5. Определяем нагрев воды 0t  в конденсаторе по (3) при номинальном 
расходе сетевой воды G0. 
6. По диаграмме режимов ЧНД (посредством ее аппроксимации) нахо-
дим давление в конденсаторе рк при номинальном расходе сетевой во- 
ды G0. 
7. Рассчитываем температуру насыщения tн в конденсаторе в зависимо-
сти от полученного в п. 6 давления рк. 
8. Определяем номинальный температурный напор t0 =tн – (tcv + 0t ). 
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10. Определяем температурный напор при фактическом значении рас-
хода сетевой воды tkt . 
11. Рассчитываем температуру насыщения tttt сvн . 
12. Находим фактическое давление в конденсаторе в зависимости от 
температуры насыщения )( н
ф
к tfp . 
Реализация описанных выше алгоритмов осуществлялась путем прове-
дения серии аппроксимаций поверхностей нормативной энергетической 
характеристики (рис. 1), ограничивающих ее линий, а также поправочных 
кривых с использованием встроенных функций множественной регрессии 
автоматизированной системы (АС) MathCAD 2000. Погрешности получен-
ных полиномов позволяют сделать вывод о том, что отклонение расходов 
теплоты Q0 по аналитической модели НЭХ и ее графическому изображе-
нию не превышает 1 %. 
Полученные функциональные зависимости были использованы при 
разработке программного обеспечения для расчета энергетической харак-
теристики турбины ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ, а также планируются к 
использованию при решении задачи оптимизации режимов работы турбо-
агрегатов той же станции. 
При работе с программой для определения искомого значения расхода 
теплоты Q0 в диалоговом окне (рис. 2) необходимо задать параметры ре-
жима: давления в отборах и конденсаторе (либо расход сетевой воды через 
конденсатор и ее температуру для расчета давления в конденсаторе), элек-
трическую и тепловые нагрузки, выбрать тепловой либо электрический 
график работы турбоагрегата (в случае работы турбины по тепловому гра-
фику электрическую нагрузку задавать не надо). Можно также выполнить 
расчет на интервале каждой из нагрузок либо всех нагрузок (с любым зада-
ваемым шагом), что позволит получить табличную характеристику турби-
ны, соответствующую графической на рис. 1. При расчете характеристики 
турбины на интервалах нагрузок существует возможность учитывать  
П- и Т-режимы. Также возможен выбор единиц измерения тепловых пара-




Рис. 2. Диалоговое окно программы для расчета энергетической  
характеристики турбины ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ 
Процесс расчета сопровождается изменением цветовой дорожки и от-
счетом времени. Для параметров рис. 1 расчет занял доли секунды. Резуль-
таты расчета сохраняются в файл формата MS Excel для их дальнейшей 
обработки (рис. 3). В файле имеется строка результатов (если выбран рас-
чет одного режима турбоагрегата при работе его по тепловому графику) 
либо последовательность строк (если выбран расчет режима работы по 
электрическому графику или расчеты на интервалах), каждая из которых 
содержит информацию о конкретном режиме работы турбины. Первые три 
значения строки соответствуют производственной, теплофикационной и 
электрической нагрузкам турбины. Следующие столбцы представляют 
значения удельного расхода теплоты, расхода теплоты на турбину и эко-
номии теплоты против варианта раздельного производства электроэнергии 
и теплоты. Если эти значения равны нулю, то данный режим не является 
допустимым для заданных параметров расчета. Далее в строке для каждой 
из участвующих в расчете турбин содержится группа значений для давле-
ний производственного и теплофикационного отборов и давления в кон-
денсаторе. 
Тестирование разработанной программы показало ее надежность и от-






Рис. 3. Результаты расчета энергетической характеристики  
турбины ПТ-35-90/10 Витебской ТЭЦ 
 
 
В Ы В О Д Ы 
 
1. Разработана методика построения энергетической характеристики 
турбоагрегата ПТ-35-90/10 ст. № 2 Витебской ТЭЦ в аналитическом виде 
на основе исходной графической НЭХ. С использованием АС MathCAD 
получены полиномы для рассматриваемых поверхностей и ограничиваю-
щих их линий. Погрешность полученной характеристики не превышает  
1 %. Время расчета одного режима составляет 0,1 с, что в 40–140 раз 
быстрее, чем по методике, реализующей итерационный алгоритм. 
2. Разработана методика корректировки энергетической характеристики 
турбоагрегата ПТ-35-90/10 ст. № 2 Витебской ТЭЦ на фактические значе-
ния пара в производственном и теплофикационном отборах, а также в кон-
денсаторе с использованием соответствующих графиков поправок. С по-
мощью АС MathCAD получены полиномы для рассматриваемых попра-
вочных кривых. 
3. Разработан алгоритм работы программы, построена диаграмма вари-
антов использования и определен порядок ее реализации. Диаграмма вари-
антов использования определила сценарии применения, для которых спро-
ектирован приблизительный графический интерфейс. На основе анализа 
полученных диаграмм выбраны язык программирования и среда реализа-
ции. 
4. Разработано удовлетворяющее требованиям программное обеспече-
ние с использованием среды разработки Microsoft Visual C++ 6.0. Проведе-
ны испытания разработанного программного обеспечения. По результатам 
испытаний определены требования к аппаратному и программному обес-
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печению компьютеров, на которых будет применяться разработанная про-
грамма. 
5. Проведены тестирование и отладка программы. Результаты тестиро-
вания показали, что разработанное программное обеспечение позволяет в 
удобной для пользователя форме задавать исходные данные, корректно  
и быстро производить расчет энергетической характеристики турбины  
ПТ-35-90/10 ст. № 2 Витебской ТЭЦ и использовать полученную характе-
ристику для решения оптимизационных задач. 
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